
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Lp Urządzenie wymagane w SIWZ Urządzenie oferowane

1 Wymiary max. (szer/wys/głęb) 1500 x 2200 x 900 mm

2 Moc chłodnicza 25 - 35 kW (optymalnie 29 kW)

3 Parametr regulowany
temperatura powietrza w 

pomieszczeniu

4 Chłodzenie urządzenia wodą bieżącą z wodociągu miejskiego

5 Pobór powietrza od przodu

6 Nadmuch powietrza do góry

7 Zasilanie elektryczne 380 V

8 Sterowanie regulator autonomiczny
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